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NOME DATA DESCRIÇÃO

REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:CREA:

CREA:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

ARQUIVO:

FOLHA:

CREA:

TÉRREO:                                                                           1242,54 m²
1º PAVIMENTO:                                                                 1120,42 m²
PAV. TÉCNICO:                                                                  67,79 m²

ESTACIONAMENTO:                                                         2138,54 m²
PLATAFORMA EXTERNA + ACESSOS:                           1616,00 m² 

00 06/09/2021 EMISSÃO INICIAL ENG. DAIANE RIESE

01 09/10/2021 ALTERAÇÕES CONFORME CHECK-LIST DE PROJETO 05/10/2021 ENG. DAIANE RIESE
02 20/10/2021 ALTERAÇÕES ÁREA TÉCNICA / ALTERAÇÃO DE NOTAS ENG. DAIANE RIESE

1 : 25

ENG. PAULO LOECK

ENG. ALEXANDRE NUNES

35.534

180.750

ENG. PAULO LOECK

35.534

ENG. DAIANE RIESE

UnB - Universidade de Brasília

C-BIOTECH
UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO CLOACAL - TÉRREO

03

HIDROSSANITÁRIO

12-20

UNB-0S03-BIM-HID

1 : 25

DET. S2 - SANITÁRIOS - TÉRREO
1

CONEXÕES ESGOTO - S2

Descrição Quantidade

Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 7
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal -
TIGRE

3

Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 22
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal -
TIGRE

4

Joelho 90º com Anel 40mm, Esgoto Série
Normal - TIGRE

1

Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série
Normal - TIGRE

5

Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série
Normal - TIGRE

1

Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6

CAIXAS E RALOS - S2

Quantidade Descrição

9 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada
com Grelha e Porta Grelha Redondos Inox 100 x
140 x 50mm, Esgoto - TIGRE

1 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada
com Grelha e Porta Grelha Redondos Inox 150 x
170 x 75mm, Esgoto - TIGRE

TUBOS ESGOTO - S2

Diâmetro Comprimento

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Série Normal
40.00 mm 36.46
50.00 mm 15.14
75.00 mm 2.14
100.00 mm 56.65
150.00 mm 3.83

1 : 25

DET. S3 -  LABORAT. FERMENTAÇÃO E START UP
2

CAIXAS E RALOS - S3

Quantidade Descrição

2 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada
com Grelha e Porta Grelha Redondos Inox 150 x
170 x 75mm, Esgoto - TIGRE

2 Ralo Quadrado Montado - Prata c/ grelha
alumínio 100x53x40mm, Esgoto - TIGRE

CONEXÕES ESGOTO - S3

NOME DA TUBULAÇÃO Quantidade

Bucha de Redução 54x42mm - Cobre - Agua
Quente

1

oelho 45º 40mm - Serie Normal - Esgoto -
Tigre

7

oelho 45º 40mm - PPR Termofusão - Tigre 8
oelho 45º 75mm - Serie Normal - Esgoto -
Tigre

4

Joelho 45º 42mm - Cobre - Agua Quente 8
oelho 90º 40mm - Serie Normal - Esgoto -
Tigre

10

oelho 90º 40mm  PPR Termofusão - Tigre 12
oelho 90º 75mm - Serie Normal - Esgoto -
Tigre

1

Joelho 90º 42mm - Cobre - Agua Quente 8
Joelho 90º 54mm - Cobre - Agua Quente 2
Tê 75x75mm, Serie Normal - Esgoto - Tigre 2
Tê 42mm - Cobre - Agua Quente 2

TUBOS ESGOTO - S3

Diâmetro Comprimento

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Cobre
42.00 mm 24.07
54.00 mm 0.58

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Série Normal
40.00 mm 14.90
75.00 mm 36.08
150.00 mm 1.92

Tipos de tubos: Tubo PPR - PN12 - Água Fria/Quente
40.00 mm 23.29

1 : 25

DET. VENTILAÇÃO - CV1
3

1 : 25

DET. VENTILAÇÃO - CV2/CV3
4

NOTA 1:

-  HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE 
PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE 
LICITAÇÃO.
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COORDENADOR:
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UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:
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ART:

DISCIPLINA:
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CREA:
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00 06/09/2021 EMISSÃO INICIAL ENG. DAIANE RIESE

01 09/10/2021 ALTERAÇÕES CONFORME CHECK-LIST DE PROJETO 05/10/2021 ENG. DAIANE RIESE
02 20/10/2021 ALTERAÇÕES ÁREA TÉCNICA / ALTERAÇÃO DE NOTAS ENG. DAIANE RIESE
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ENG. PAULO LOECK

ENG. ALEXANDRE NUNES

35.534

180.750

ENG. PAULO LOECK

35.534

ENG. DAIANE RIESE

UnB - Universidade de Brasília

C-BIOTECH
UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO CLOACAL - TÉRREO

03

HIDROSSANITÁRIO

13-20

UNB-0S03-BIM-HID

1 : 25

DET. S4 -  LABORATÓRIOS
1

CAIXAS E RALOS - S4

Quantidade Descrição

3 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha
Redondos Inox 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE

1 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha
Redondos Inox 150 x 170 x 75mm, Esgoto - TIGRE

CONEXÕES ESGOTO - S4

Descrição Quantidade

Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 12
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 25
Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2

TUBOS ESGOTO - S4

Diâmetro Comprimento

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Série Normal
40.00 mm 18.84
50.00 mm 18.98
75.00 mm 7.48
150.00 mm 2.06

1 : 25

DET. LAVATÓRIOS - LABORATÓRIOS
2

1 : 25

DET. LAVATÓRIO - SANITÁRIOS
3

1 : 25

DET. LAVATÓRIO - SANITÁRIO PNE
4

1 : 25

DET. MICTÓRIOS
5

NOTA 1:

-  HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE 
PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE 
LICITAÇÃO.

1 : 50

DET. ÁREA TÉCNICA - COBERTURA
6

1 : 20

DET. ÁREA TÉCNICA - COBERTURA
7
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QUADRO DE REVISÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENADOR:

ELABORAÇÃO:

DESENHO:CREA:

CREA:

CLIENTE:

UNIDADE:

ENDEREÇO:

ETAPA:

TÍTULO:

ESCALA:

OES:

ART:

DISCIPLINA:

QUADRO DE ÁREAS LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA
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FOLHA:

CREA:

TÉRREO:                                                                           1242,54 m²
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ENG. PAULO LOECK

ENG. ALEXANDRE NUNES

35.534

180.750

ENG. PAULO LOECK

35.534

ENG. DAIANE RIESE

UnB - Universidade de Brasília

C-BIOTECH
UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO CLOACAL - TÉRREO

03

HIDROSSANITÁRIO

14-20

UNB-0S03-BIM-HID

1 : 25

DET. S5 - LABORAT. BIOLOGIA, DESCONTAMINAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO
1

CAIXAS E RALOS - S5

Quantidade Descrição

1 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta
Grelha Redondos Inox 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE

3 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta
Grelha Redondos Inox 150 x 170 x 75mm, Esgoto - TIGRE

CONEXÕES ESGOTO - S5

Descrição Quantidade

Tê 75 x 50mm - Serie Normal - Esgoto - Tigre 1
oelho 45º 40mm - Serie Normal - Esgoto - Tigre 1
oelho 45º 40mm - PPR Termofusão - Tigre 10
oelho 45º 75mm - Serie Normal - Esgoto - Tigre 4
Joelho 45º 42mm - Cobre - Agua Quente 1

12
oelho 90º 40mm  PPR Termofusão - Tigre 12
oelho 90º 75mm - Serie Normal - Esgoto - Tigre 1
Joelho 90º 42mm - Cobre - Agua Quente 14
Junção Simples 75x50mm - Serie Normal - Esgoto
- Tigre

1

Junção Simples 75x75mm - Serie Normal - Esgoto
- Tigre

3

Tê 75x75mm, Serie Normal - Esgoto - Tigre 2
Tê 42mm - Cobre - Agua Quente 1

TUBOS ESGOTO - S5

Diâmetro Comprimento

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Cobre
42.00 mm 12.55

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Série Normal
40.00 mm 6.54
50.00 mm 2.26
75.00 mm 28.27
150.00 mm 1.46

Tipos de tubos: Tubo PPR - PN12 - Água Fria/Quente
40.00 mm 12.05

NOTA 1:

-  HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE 
PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE 
LICITAÇÃO.
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ENG. PAULO LOECK

35.534

ENG. DAIANE RIESE

UnB - Universidade de Brasília
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1ºPAVIMENTO - ESGOTO CLOACAL
1

TUBOS ESGOTO - 1º PAVIMENTO

Diâmetro Comprimento

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Série Normal
40.00 mm 33.97
50.00 mm 21.81
75.00 mm 16.31
100.00 mm 20.52
150.00 mm 4.94

CONEXÕES ESGOTO - 1º PAVIMENTO

Descrição Quantidade

Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 16
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 5
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 49
Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6
Joelho 90º com Anel 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 9
Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6

CAIXAS E RALOS - 1º PAVIMENTO

Quantidade Descrição
Localização da

peça

10 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta
Grelha Redondos Inox 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE

1° PAV

3 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta
Grelha Redondos Inox 150 x 170 x 75mm, Esgoto - TIGRE

1° PAV

1 : 25

DET. S6 - SANITÁRIOS - 1º PAV.
3

CAIXAS E RALOS - S6

Quantidade Descrição

9 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha
e Porta Grelha Redondos Inox 100 x 140 x 50mm, Esgoto -
TIGRE

2 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha
e Porta Grelha Redondos Inox 150 x 170 x 75mm, Esgoto -
TIGRE

CONEXÕES ESGOTO - S6

Descrição Quantidade

Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 14
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 5
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 45
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6
Joelho 90º com Anel 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Junção Simples 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal -
TIGRE

9

Junção Simples 100 x 75mm, Esgoto Série Normal -
TIGRE

1

Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 6
Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 18
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2
Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal -
TIGRE

6

Tê 40 x 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4
Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 100 x 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 4

TUBOS ESGOTO - S6

Diâmetro Comprimento

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Série Normal
40.00 mm 29.42
50.00 mm 15.11
75.00 mm 5.98
100.00 mm 20.52
150.00 mm 4.16

1 : 25

DET. VENTILAÇÃO - CV4
2

NOTA 1:

-  HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE 
PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE 
LICITAÇÃO.
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TUBOS ESGOTO - S7

Diâmetro Comprimento
Localizaçã
o da peça

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Série Normal
40.00 mm 3.10 1° PAV
75.00 mm 10.34 1° PAV
150.00 mm 0.28 1° PAV

CONEXÕES ESGOTO - S7

Descrição Quantidade

Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Joelho 90º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 3
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2

CAIXAS E RALOS - S7

Quantidade Descrição

1 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta
Grelha Redondos Inox 150 x 170 x 75mm, Esgoto - TIGRE

1 : 25

DET. S7 - LAB. 1º PAV
1

TUBOS ESGOTO - S8

Diâmetro Comprimento

Tipos de tubos: Tubo - Esgoto - Série Normal
40.00 mm 1.46
50.00 mm 6.70
150.00 mm 0.50

CONEXÕES ESGOTO - S8

Descrição Quantidade

Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 1
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE 2

CAIXAS E RALOS - S8

Quantidade Descrição

1 Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta
Grelha Redondos Inox 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE

1 : 25

DET. S8 - DML - 1º PAV
2

1 : 25

DET. VENTILAÇÃO - CV5
3

NOTA 1:

-  HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE 
PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE 
LICITAÇÃO.
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TÉRREO - PLUVIAL
1

CONEXÕES REDE PLUVIAL

Descrição Quantidade
Localização

da peça

Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 2 Cobertura
Joelho 90º 150mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE 12 Térreo

TUBOS REDE PLUVIAL

Comentários Diâmetro Comprimento
Localização

da peça

Tubo PVC Série
Reforçada

100.00 mm 6.62 Cobertura

Tubo PVC Série
Normal

200.00 mm 0.46 Térreo

Tubo PVC Série
Normal

300.00 mm 9.19 Térreo

Tubo PVC Série
Reforçada

75.00 mm 17.10 Térreo

Tubo PVC Série
Reforçada

100.00 mm 9.72 Térreo

Tubo PVC Série
Reforçada

150.00 mm 202.97 Térreo

Tubo de Concreto 200.00 mm 129.02 Térreo
Tubo de Concreto 300.00 mm 94.68 Térreo
Tubo de Concreto 400.00 mm 41.34 Térreo
Tubo de Concreto 500.00 mm 12.80 Térreo

NOTA 1:

-  HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESENTES NA DOCUMENTAÇÃO DE 
PROJETO, O ORÇAMENTO PREVALECE ÀS PRANCHAS E MEMORIAIS PARA FINS DE 
LICITAÇÃO.
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COBERTURA - PLUVIAL
1
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