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SANIT. MASC.

A=5,02m2

PD=2,10m
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1,14 ,76

1,101,20
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7
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20,52

1
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,
0
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CAMARIM 

MASCULINO

A=15,65m2

PD=2,40m

SANIT. FEM.

A=4,88m2

PD=2,10m

CAMARIM

FEMININO

A=20,75m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

FIGURINOS

A=37,80m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

CENOGRAFIA

A=78,45m2

PD=2,40m

PORÃO

A=90,63m2

PD=2,50m

APOIO/ACERVO

CONTRARREGRA

A=34,56m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

ILUMINAÇÃO

A=10,40m2

PD=2,40m

-2,60

-2,60

-2,60

-2,60

-2,60

-2,60

-2,58

CIRCULAÇÃO

A=8,72m2

PD=2,40m

-2,58

-2,60

-2,60

CIRCULAÇÃO

A=11,72m2

PD=2,40m

-2,60 -2,60

CIRCULAÇÃO

A=9,03m2

PD=2,40m

-2,60

NIVELAR TODO O

PORÃO A -2,60m.

AJUSTAR

DIMENSÕES

DO POÇO

-1,20

,27

,90

2
,
2
0

1
,
6
0

ESPAÇO PARA

CONDENSADORAS

A=36,94m2

-0,60

SUBSTITUIR REVESTIMENTOS,

DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS.

SUBSTITUIR REVESTIMENTOS,

DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS.

,
9
0

REMOVER GRADES EXISTENTES

E FECHAR ABERTURA COM

GESSO ACARTONADO

REMOVER GRADES EXISTENTES

E FECHAR ABERTURA COM

GESSO ACARTONADO

REMOVER GRADES EXISTENTES

E FECHAR ABERTURA COM

GESSO ACARTONADO

MONTA-CARGAS

1,38x1,38m

1
,
2
6

REALIZAR ESCAVAÇÃO ATÉ A LAJE EXISTENTE PARA

INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS CONDENSADORAS.

VER SOLUÇÃO DE DRENAGEM NO PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

1,47

DEMOLIR CASA DE MÁQUINAS

E REMOVER OS EQUIPAMENTOS

DE ELEVAÇÃO DE PALCO.

LUMINÁRIAS DE TETO A REMOVER.

LOCALIZAÇÃO APROXIMADA.

TOTAL NO PAVIMENTO: 43

PARA TRATAR AS INFILTRAÇÕES NAS PAREDES

DO SUBSOLO, REMOVER A PINTURA EXISTENTE

E APLICAR SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

HEY'DI DA VIAPOL ANTES DA NOVA PINTURA

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR SUBSOLO

ESCALA 1/50

01

101

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição

QUADRO DE REVISÃO

Elaboração

QUADRO DE ÁREAS:
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE

ETAPA

TÍTULO

PROJETO

UNB-OS04-PE-ARQ-R01.dwg

FOLHA

ARQUIVO

ESCALA

ART

OES

DISCIPLINA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

END.:

ELABORAÇÃO:

ESTADO

COORDENADOR:

Universidade de Brasília - UnB

Teatro Helena Barcelos

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO 1/50

ARQUITETURA

04

101

SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ARQ. BETINA CORNETET FITTIPALDI

CAU: A56751-5

ARQ. THAIS RODRIGUES BARBOSA

CAU: A257005-0

R00 08/09/2021 EMISSÃO INICIAL                               

R01 18/10/2021 ALTERAÇÕES SOLICITADAS NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 06/10/2021

ARQ. THIAGO BARBOSA OKUMURA

ARQ. MACELO CORNETET

CAU A31311-4

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR SUBSOLO

CONSTRUIR

PAREDE A CONSTRUIR EM ALVENARIA

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA STANDART COM DUAS FACES e=12cm 

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA RF COM UMA FACE e=10cm 

EXISTENTE

DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA STANDART COM UMA FACE e=10cm

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA RF COM DUAS FACES e=15cm  



PROJEÇÃO COBERTURA
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5

4

3

2

1

PROJEÇÃO MEZANINO

PROJEÇÃO MEZANINO

SUBSTITUIR

ESTRUTURA

DO PALCO

AJUSTAR

DIMENSÕES

DO POÇO

RACK

A=5,13m2

PD=2,46m

PALCO

A=90,3m2

PD=variável

PLATEIA

A=190,42m2

PD=variável

0,00 0,00

0,00

0,00

1
,
6
7

1,09 ,88

ELEVAR NÍVEL

DA PLATEIA

+0,18

+0,18

ELEVAR NÍVEL

DA PLATEIA

+0,18 +0,18

ELEVAR NÍVEL

DA PLATEIA

ELEVAR NÍVEL

DA PLATEIA

ANTECÂMARA

A=8,12m2

PD=2,10m

0,00

20,43 5,17

1
8
,
0
5

11,70

1
,
0
0

,
2
6

5
,
6
4

,
1
0

7
,
4
5

1,00

1
,
0
0

1,23

1,00

,96

2
,
4
0

1
,
1
7

1
,
5
4

1
,
8
9

1
0
,
2
0

1

2

3

4

5

6789

CIRCULAÇÃO

A=9,68m2

PD=2,46m

0,00

ESPAÇO PARA

MONTA-CARGA

SANITÁRIO

MASCULINO

A=10,78m2

PD=2,25m

0,00

SANITÁRIO

FEMININO

A=10,80m2

PD=2,25m

0,00

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

A=2,50m2

PD=2,10m

0,00

SANITÁRIO

FUNCION.

A=4,55m2

PD=2,25m

0,00

APOIO

ADM

A=14,32m2

PD=2,46m

0,00

CIRCULAÇÃO

A=9,58m2

PD=2,46m

0,00

CIRCULAÇÃO

A=13,65m2

PD=2,46m

,69

1
,
9
0

SUBSTITUIR REVESTIMENTOS,

DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS.

SUBSTITUIR REVESTIMENTOS,

DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS.

SUBSTITUIR REVESTIMENTOS,

DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS.

SUBSTITUIR

GUARDA-CORPO

CENTRAL E INCLUIR

CORRIMÃO NAS

LATERAIS.

SHAFT

CLIMATIZAÇÃO

,85

GRADIL EXISTENTE

GRADIL EXISTENTE GRADIL EXISTENTE

11,70 2,84

SUBSTITUIR GRADIL CONFORME

PROJETO ESTRUTURAL

,38

1,47

LUMINÁRIAS DE PAREDE A REMOVER.

LOCALIZAÇÃO APROXIMADA.

TOTAL NO PAVIMENTO: 12

LUMINÁRIAS DE TETO A REMOVER.

LOCALIZAÇÃO APROXIMADA.

TOTAL NO PAVIMENTO: 14

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR TÉRREO

ESCALA 1/50

01

102

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição

QUADRO DE REVISÃO

Elaboração

QUADRO DE ÁREAS:
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE

ETAPA

TÍTULO

PROJETO

UNB-OS04-PE-ARQ-R01.dwg

FOLHA

ARQUIVO

ESCALA

ART

OES

DISCIPLINA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

END.:

ELABORAÇÃO:

ESTADO

COORDENADOR:

Universidade de Brasília - UnB

Teatro Helena Barcelos

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO 1/50

ARQUITETURA

04

102

SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ARQ. BETINA CORNETET FITTIPALDI

CAU: A56751-5

ARQ. THAIS RODRIGUES BARBOSA

CAU: A257005-0

R00 08/09/2021 EMISSÃO INICIAL                               

R01 18/10/2021 ALTERAÇÕES SOLICITADAS NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 06/10/2021

ARQ. THIAGO BARBOSA OKUMURA

ARQ. MACELO CORNETET

CAU A31311-4

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR TÉRREO

CONSTRUIR

PAREDE A CONSTRUIR EM ALVENARIA

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA STANDART COM DUAS FACES e=12cm 

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA RF COM UMA FACE e=10cm 

EXISTENTE

DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA STANDART COM UMA FACE e=10cm

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA RF COM DUAS FACES e=15cm  



5

4

3

2

1

6

7

8

9

10

PROJEÇÃO COBERTURA
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5

PLATEIA

A=24,70m2

PD=variável

+2,70

CABINE LUZ/SOM

A=5,07m2

PD=2,23m

+2,90

APOIO

A=3,70m2

PD=2,23m

+2,90

+2,70

PLATEIA

A=32,62m2

PD=variável

+2,50

2
,
3

3

20,57

1
,
0

0
,
6

0

1
,
0

0
,
6

0

5,04

1
8

,
0

5

12,72

1,20 1,20

+3,04

+3,04

ELEVAR NÍVEL

DA PLATEIA

ELEVAR NÍVEL

DA PLATEIA

DEGRAUS

DEGRAUS

SUBSTITUIR

GUARDA-CORPO

+2,50

+2,50

9,00

1,20 1,20

CIRCULAÇÃO

A=10,87m2

PD=3,60m

+2,70

SUBSTIUIR

ESQUADRIA

+2,70

SANITÁRIO

FEMININO

A=5,38m2

PD=2,73m

+2,70

SANITÁRIO

MASCULINO

A=5,43m2

PD=2,43m

CIRCUL.

A=6,51m2

PD=2,43m

+2,70

CASA DE MÁQUINAS

A=14,96m2

PD=3,20m

+2,70

+2,50

+2,50

CIRCULAÇÃO

A=18,32m2

PD=variável

CIRCULAÇÃO

A=41,52m2

PD=variável

CIRCULAÇÃO

A=13,31m²

PD=variável

+2,70

+2,50

SUBSTITUIR

GUARDA-CORPO

,
9

6

,90

1

2

3

4

5

6

SUBSTITUIR

REVESTIMENTOS,

DIVISÓRIAS,

LOUÇAS E METAIS.

SUBSTITUIR

REVESTIMENTOS,

DIVISÓRIAS,

LOUÇAS E METAIS.

+2,68

+2,86

+2,68

+2,86

+2,86

+2,68

+2,86

+2,68

SHAFT PARA

CLIMATIZAÇÃO

SHAFT PARA

CLIMATIZAÇÃO

SHAFT PARA

CLIMATIZAÇÃO

SUBSTITUIR

GUARDA-CORPO

CENTRAL E INCLUIR

CORRIMÃO NAS

LATERAIS.

O VIDRO ACIMA DAS

PAREDES DA CASA DE

MÁQUINAS SERÁ

SUBSTITUÍDO POR

PAREDE EM DRYWALL

CHAPA RF COM

DUAS FACES E=10cm

TODA A EXTENSÃO DA

PAREDE DE CONCRETO

RECEBERÁ FECHAMENTO

ATÉ A COBERTURA EM

DRYWALL CHAPA RF COM

DUAS FACES E=10cm E

ISOLAMENTO ACÚSTICO

SHAFT

CLIMATIZAÇÃO

SHAFT

CLIMATIZAÇÃO

SHAFT

PABX

,
8

5
,
8

5

O VIDRO ACIMA DAS

PAREDES DA CASA DE

MÁQUINAS SERÁ

SUBSTITUÍDO POR

PAREDE EM DRYWALL

CHAPA RF COM

DUAS FACES E=10cm

O VIDRO ACIMA DAS

PAREDES DA CASA DE

MÁQUINAS SERÁ

SUBSTITUÍDO POR

PAREDE EM DRYWALL

CHAPA RF COM

DUAS FACES E=10cm

LUMINÁRIAS FORRO TEATRO A REMOVER.

LOCALIZAÇÃO APROXIMADA.

TOTAL NO PAVIMENTO: 24

LUMINÁRIAS DIVERSAS A REMOVER.

LOCALIZAÇÃO APROXIMADA.

TOTAL NO PAVIMENTO: 13

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR MEZANINO

ESCALA 1/50

01

103

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição

QUADRO DE REVISÃO

Elaboração

QUADRO DE ÁREAS:
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE

ETAPA

TÍTULO

PROJETO

UNB-OS04-PE-ARQ-R01.dwg

FOLHA

ARQUIVO

ESCALA

ART

OES

DISCIPLINA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

END.:

ELABORAÇÃO:

ESTADO

COORDENADOR:

Universidade de Brasília - UnB

Teatro Helena Barcelos

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO 1/50

ARQUITETURA

04

103

SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ARQ. BETINA CORNETET FITTIPALDI

CAU: A56751-5

ARQ. THAIS RODRIGUES BARBOSA

CAU: A257005-0

R00 08/09/2021 EMISSÃO INICIAL                               

R01 18/10/2021 ALTERAÇÕES SOLICITADAS NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 06/10/2021

ARQ. THIAGO BARBOSA OKUMURA

ARQ. MACELO CORNETET

CAU A31311-4

PLANTA DEMOLIR/CONSTRUIR MEZANINO

CONSTRUIR

PAREDE A CONSTRUIR EM ALVENARIA

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA STANDART COM DUAS FACES e=12cm 

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA RF COM UMA FACE e=10cm 

EXISTENTE

DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA STANDART COM UMA FACE e=10cm

PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL CHAPA RF COM DUAS FACES e=15cm  



MONTA-CARGAS

1,38x1,38m

1
9

1

CAMARIM 

MASCULINO

A=15,65m2

PD=2,40m

-2,60

2
2

2

SANIT. MASC.

A=5,02m2

PD=2,10m

2
2

2

SANIT. FEM.

A=4,88m2

PD=2,10m

1
9

1

CAMARIM

FEMININO

A=20,75m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

FIGURINOS

A=37,80m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

CENOGRAFIA

A=78,45m2

PD=2,40m

3
10

1

PORÃO

A=90,63m2

PD=2,50m

APOIO/ACERVO

CONTRARREGRA

A=34,56m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

ILUMINAÇÃO

A=10,40m2

PD=2,40m

-2,60

2,39
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0
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PLANTA BAIXA SUBSOLO
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104

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição

QUADRO DE REVISÃO

Elaboração

QUADRO DE ÁREAS:
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE

ETAPA

TÍTULO

PROJETO

UNB-OS04-PE-ARQ-R01.dwg

FOLHA

ARQUIVO

ESCALA

ART

OES

DISCIPLINA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

END.:

ELABORAÇÃO:

ESTADO

COORDENADOR:
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Teatro Helena Barcelos

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO 1/50

ARQUITETURA

04

104

SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ARQ. BETINA CORNETET FITTIPALDI

CAU: A56751-5

ARQ. THAIS RODRIGUES BARBOSA

CAU: A257005-0

R00 08/09/2021 EMISSÃO INICIAL                               

R01 18/10/2021 ALTERAÇÕES SOLICITADAS NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 06/10/2021               

ARQ. THIAGO BARBOSA OKUMURA

ARQ. MACELO CORNETET

CAU A31311-4

PLANTA BAIXA SUBSOLO

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

⃝ TETO

1 PAREDE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO.

3 PAREDE COM REVESTIMENTO VINÍLICO CINZA ESCURO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

3
ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

1
LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

QUADRO DE ESQUADRIAS

4
ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO COM PINTURA NA COR CINZA.

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

5

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

7

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.
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PLANTA BAIXA TÉRREO

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

⃝ TETO

1 PAREDE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO.

3 PAREDE COM REVESTIMENTO VINÍLICO CINZA ESCURO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

3
ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

1
LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

QUADRO DE ESQUADRIAS

4
ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO COM PINTURA NA COR CINZA.

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

5

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

7

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.
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ARQ. MACELO CORNETET

CAU A31311-4

PLANTA BAIXA MEZANINO

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

⃝ TETO

1 PAREDE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO.

3 PAREDE COM REVESTIMENTO VINÍLICO CINZA ESCURO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

3
ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

1
LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

QUADRO DE ESQUADRIAS

4
ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO COM PINTURA NA COR CINZA.

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

5

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

7

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.
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A=15,65m2
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SANIT. MASC.

A=5,02m2

PD=2,10m

2
2

2

SANIT. FEM.

A=4,88m2

PD=2,10m
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9

1

CAMARIM

FEMININO

A=20,75m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

FIGURINOS

A=37,80m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

CENOGRAFIA

A=78,45m2

PD=2,40m

3
10

1

PORÃO

A=90,63m2

PD=2,50m

APOIO/ACERVO

CONTRARREGRA

A=34,56m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO
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PLANTA LAYOUT SUBSOLO

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

⃝ TETO

1 PAREDE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO.

3 PAREDE COM REVESTIMENTO VINÍLICO CINZA ESCURO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

3
ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

1
LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

QUADRO DE ESQUADRIAS

4
ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO COM PINTURA NA COR CINZA.

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

5

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

7

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.
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PLANTA LAYOUT TÉRREO

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

⃝ TETO

1 PAREDE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO.

3 PAREDE COM REVESTIMENTO VINÍLICO CINZA ESCURO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

3
ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

1
LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

QUADRO DE ESQUADRIAS

4
ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO COM PINTURA NA COR CINZA.

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

5

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

7

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.



6
6

3

+2,50

+2,70

+2,50

+2,50

6
6

3

+2,90

2
3

1

+2,90

PROJEÇÃO COBERTURA

5

4

3

2

1

6

7

8

9

10

13

12

11

10

14

15

1

2

3

4

6789

5

J
1

CABINE LUZ/SOM

A=5,07m2

PD=2,23m

APOIO

A=3,70m2

PD=2,23m

CIRCULAÇÃO

A=18,32m2

PD=variável

+2,50

PLATEIA

A=24,70m2

PD=variável

PLATEIA

A=32,62m2

PD=variável

+3,04

+3,04

+2,50

CIRCULAÇÃO

A=41,52m2

PD=variável

CIRCULAÇÃO

A=10,87m2

PD=3,65m

+2,70

6
6

3

2
3

1

2
2

2

+2,70

SANITÁRIO

FEMININO

A=5,38m2

PD=2,73m

2
2

2

+2,70

SANITÁRIO

MASCULINO

A=5,43m2

PD=2,43m

2
1

1

+2,70

CIRCUL.

A=6,51m2

PD=2,43m

2
1

1

+2,70

CIRCUL.

A=3,01m2

PD=2,43m

2
1

1

+2,70

CASA DE MÁQUINAS

A=14,96m2

PD=3,20m

5
1

1

CIRCULAÇÃO

A=13,31m²

PD=variável

+2,70

6
6

3

+2,50

6
6

3

+2,50

P2

P2

P2

AA

201

AA

201

B
B

2
0
2

B
B

2
0
2

CC

201

D
D

2
0
2

D
D

2
0
2

CC

201

P10

P15

1

2

3

4

5

6

+2,68

+2,86

+2,68

+2,86

SHAFT

R
A

M
P

A
 
 
1
1
,
1
1
%

R
A

M
P

A
 
 
1
1
,
1
1
%

R
A

M
P

A
 
 
8
,
0
0
%

P
9

RAMPA  8,00%

P6

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
V

A
R

Ã
O

 
C

Ê
N

I
C

O
 
1
1
,
9
0
m

PROJEÇÃO VARÃO CÊNICO 10,20m

P17

PROJEÇÃO VARÃO CÊNICO 10,20m

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
V

A
R

Ã
O

 
C

Ê
N

I
C

O
 
1
1
,
9
0
m

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
V

A
R

Ã
O

 
C

Ê
N

I
C

O
 
1
1
,
9
0
m

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
V

A
R

Ã
O

 
C

Ê
N

I
C

O
 
1
1
,
9
0
m

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
V

A
R

Ã
O

 
C

Ê
N

I
C

O
 
1
1
,
9
0
m

P17

PLANTA LAYOUT MEZANINO

ESCALA 1/50

01

109

ELABORAÇÃO:

Nome Data

Descrição

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

QUADRO DE REVISÃO

DataRev.

Descrição

QUADRO DE REVISÃO

Elaboração

QUADRO DE ÁREAS:
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLIENTE

ETAPA

TÍTULO

PROJETO

UNB-OS04-PE-ARQ-R01.dwg

FOLHA

ARQUIVO

ESCALA

ART

OES

DISCIPLINA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

END.:

ELABORAÇÃO:

ESTADO

COORDENADOR:

Universidade de Brasília - UnB

Teatro Helena Barcelos

UNB - ÁREA 01, S/N

PROJETO EXECUTIVO 1/50

ARQUITETURA

04

109

SUBSOLO A=479,15m²

TÉRREO A=432,50m²

MEZANINO A=242,75m²

TOTAL A=1154,40m²

ARQ. BETINA CORNETET FITTIPALDI

CAU: A56751-5

ARQ. THAIS RODRIGUES BARBOSA

CAU: A257005-0

R00 08/09/2021 EMISSÃO INICIAL                               

R01 18/10/2021  ALTERAÇÕES SOLICITADAS NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 06/10/2021                     

ARQ. THIAGO BARBOSA OKUMURA
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PLANTA LAYOUT MEZANINO

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

⃝ TETO

1 PAREDE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO.

3 PAREDE COM REVESTIMENTO VINÍLICO CINZA ESCURO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

3
ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

1
LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

QUADRO DE ESQUADRIAS

4
ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO COM PINTURA NA COR CINZA.

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

5

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

7

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.
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01
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QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

AutoCAD SHX Text
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01

202

CORTE DD

ESCALA 1/50

02

202

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.
L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P1
1,60 2,00

-
PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

P3
9,46 2,43

-
PORTA DE MADEIRA, COM 10 FOLHAS VENEZIANAS DE CORRER. PINTURA NA COR CINZA.

P4
1,60 2,00

- PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P5 - PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

P6 -

P7

P8 -

P9 -

1,20 2,10

0,88 2,10
-

PORTA CORTA-FOGO, COM QUATRO FOLHAS DE ABRIR 100x200cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

5,64 2,05

0,90 2,10

PORTA DE CORRER EM MADEIRA. MARCO E GUARNIÇÃO EM MADEIRA.

PINTURA NA COR CINZA.

P10
2,45 2,10

-

J1
3,44 1,10

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, COM

VIDRO TEMPERADO. PINTURA NA COR CINZA.

0,91

P11

P12

0,90 2,00
- PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA

PARTE INFERIOR RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO

PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

0,85 1,80
- PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
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CAMARIM 

MASCULINO

A=15,65m2

PD=2,40m

-0,10

2

SANIT. MASC.

A=5,02m2

PD=2,10m

2

SANIT. FEM.

A=4,88m2

PD=2,10m

1

CAMARIM

FEMININO

A=20,75m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

FIGURINOS

A=37,80m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

CENOGRAFIA

A=78,45m2

PD=2,40m

3

PORÃO

A=90,63m2

PD=2,50m

APOIO/ACERVO

CONTRARREGRA

A=34,56m2

PD=2,40m

APOIO/ACERVO

ILUMINAÇÃO

A=10,40m2

PD=2,40m

-0,20
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-0,20
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1
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1
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A=11,72m2

PD=2,40m

-0,20

1

5

CIRCULAÇÃO

A=9,03m2

PD=2,40m

-0,20

1
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A=36,94m2

1,021,00

1
,
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1
2

,
2

3

1,00
1,00

ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO

EXTERNA DA ÁREA TÉCNICA.

H = 0,90m DO NÍVEL DO PISO

ACABADO.

1

GRADIL DE PISO EXISTENTE

0,00

1

ARANDELA

H = 2,10m DO

NÍVEL PISO

ACABADO.

PERFIS LED

LATERAIS

ESPELHOS

,
5

9
,
5

9
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,
5

8
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5

8
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LATERAIS
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PERFIS LED

LATERAIS

ESPELHO

PERFIS LED

LATERAIS
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QUADRO DE LUMINÁRIAS

REQUISITOS NBR 8995-1:2013

Nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de

transição, a fim de evitar mudanças bruscas.

Observações

RaUGRL

Em

(lux)

AMBIENTE

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E CORREDORES

VESTIÁRIOS, BANHEIROS, TOALETES 8025200

4028100

-

SALAS DE REUNIÃO E CONFERÊNCIA

8019500

Recomenda-se que a iluminação seja controlável.

TEATROS E SALAS DE CONCERTO 8022200 -

SALAS DE ENSAIO, CAMARINS
8022300

É necessário que a iluminação do espelho seja isenta de

ofuscamento para maquiagem.

ESCADAS, ESCADAS ROLANTES E

ESTEIRAS ROLANTES

4025150 -

-
SAGUÃO DE ENTRADA

6022100

DEPÓSITO, ESTOQUES, CÂMARA FRIA 6025100

200 lux, se forem continuamente ocupados.

2

3

1

4

QUADRO DE LUMINÁRIAS

LEGENDA
SUGESTÃO MODELO DE LUMINÁRIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: 1m; 14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 170x170mm 12W 800lm 4000K IRC>70  / REF. 7898566439197 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: SUSPENSO POR CABOS; 210x210mm 18W 1440lm 4000K IRC>80  / REF. 7898566438343

BRILIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: LUZ INDIRETA (INSTALAR NA LATERAL DAS VIGAS

METÁLICAS, VOLTADO PARA CIMA) 1m; 14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

ARANDELA LED SOBREPOR: 150x150X50mm 9W 592lm 3000K IRC>80  / REF. 7908124303492 BRILIA COR GRAFITE

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA: 212x110X65mm 8W 800lm 3000K IRC>80  / REF. 7908124303584 BRILIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: INSTALADO NA LATERAL DOS ESPELHOS CAMARINS; 1m;

14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 210x210mm 18W 1440lm 4000K IRC>80  / REF. 7898566438343 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 1200x300mm 36W 3600lm 4000K IRC>80  / REF. 7908124302204 BRILIA

PERFIL LED LUMINÁRIA LINEA SOBREPOR GRAFITE ALTA REPRODUÇÃO DE COR: 1m; 28W 2365lm 4000K IRC>90 /

LUXION

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO COM PINTURA NA COR CINZA.

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.
5

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6



1

RACK

A=5,13m2

PD=2,46m

6

+2,46

CIRCULAÇÃO

A=13,65m2

PD=2,25m

PALCO

A=158,32m2

PD=variável

CIRCULAÇÃO

A=9,68m2

PD=2,46m

+2,46

6

+2,25

5

ANTECÂMARA

A=11,85m2

PD=2,10m

+2,10

5

APOIO

ADM

A=14,32m2

PD=2,46m

+2,46

1

SANITÁRIO

MASCULINO
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2
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FEMININO
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2

+2,25

SANITÁRIO

ACESSÍVEL

A=2,50m2

PD=2,10m

2

+2,10

SANITÁRIO

FUNCION.

A=4,55m2

PD=2,25m

2

+2,25
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PD=2,25m

6

+2,25
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PERFIL LED, FIXADO NA BORDA DAS VIGAS

D MEZANINO. VOLTADOS PARA CIMA, PROPORCIONANDO

ILUMINAÇÃO INDIRETA E EVITANDO OFUSCAMENTO DA PLATEIA.
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⃝ TETO: LEGENDA FORRO

QUADRO DE LUMINÁRIAS

REQUISITOS NBR 8995-1:2013

Nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de

transição, a fim de evitar mudanças bruscas.

Observações

RaUGRL

Em

(lux)

AMBIENTE

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E CORREDORES

VESTIÁRIOS, BANHEIROS, TOALETES 8025200

4028100

-

SALAS DE REUNIÃO E CONFERÊNCIA

8019500

Recomenda-se que a iluminação seja controlável.

TEATROS E SALAS DE CONCERTO 8022200 -

SALAS DE ENSAIO, CAMARINS
8022300

É necessário que a iluminação do espelho seja isenta de

ofuscamento para maquiagem.

ESCADAS, ESCADAS ROLANTES E

ESTEIRAS ROLANTES

4025150 -

-
SAGUÃO DE ENTRADA

6022100

DEPÓSITO, ESTOQUES, CÂMARA FRIA 6025100

200 lux, se forem continuamente ocupados.

2

3

1

4

QUADRO DE LUMINÁRIAS

LEGENDA
SUGESTÃO MODELO DE LUMINÁRIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: 1m; 14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 170x170mm 12W 800lm 4000K IRC>70  / REF. 7898566439197 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: SUSPENSO POR CABOS; 210x210mm 18W 1440lm 4000K IRC>80  / REF. 7898566438343

BRILIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: LUZ INDIRETA (INSTALAR NA LATERAL DAS VIGAS

METÁLICAS, VOLTADO PARA CIMA) 1m; 14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

ARANDELA LED SOBREPOR: 150x150X50mm 9W 592lm 3000K IRC>80  / REF. 7908124303492 BRILIA COR GRAFITE

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA: 212x110X65mm 8W 800lm 3000K IRC>80  / REF. 7908124303584 BRILIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: INSTALADO NA LATERAL DOS ESPELHOS CAMARINS; 1m;

14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 210x210mm 18W 1440lm 4000K IRC>80  / REF. 7898566438343 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 1200x300mm 36W 3600lm 4000K IRC>80  / REF. 7908124302204 BRILIA

PERFIL LED LUMINÁRIA LINEA SOBREPOR GRAFITE ALTA REPRODUÇÃO DE COR: 1m; 28W 2365lm 4000K IRC>90 /

LUXION

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO COM PINTURA NA COR CINZA.

5

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.
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CAIXAS DE SOM

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA:

LIMITE DE CARGA POR VARÃO 60kgf.
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PLANTA FORRO MEZANINO

TABELA DE REVESTIMENTOS

⃝ TETO: LEGENDA FORRO

QUADRO DE LUMINÁRIAS

REQUISITOS NBR 8995-1:2013

Nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de

transição, a fim de evitar mudanças bruscas.

Observações

RaUGRL

Em

(lux)

AMBIENTE

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E CORREDORES

VESTIÁRIOS, BANHEIROS, TOALETES 8025200

4028100

-

SALAS DE REUNIÃO E CONFERÊNCIA

8019500

Recomenda-se que a iluminação seja controlável.

TEATROS E SALAS DE CONCERTO 8022200 -

SALAS DE ENSAIO, CAMARINS
8022300

É necessário que a iluminação do espelho seja isenta de

ofuscamento para maquiagem.

ESCADAS, ESCADAS ROLANTES E

ESTEIRAS ROLANTES

4025150 -

-
SAGUÃO DE ENTRADA

6022100

DEPÓSITO, ESTOQUES, CÂMARA FRIA 6025100

200 lux, se forem continuamente ocupados.

2

3
ESTRUTURA APARENTE DO PALCO.

1

4
ESTRUTURA APARENTE DO MEZANINO.

QUADRO DE LUMINÁRIAS

LEGENDA
SUGESTÃO MODELO DE LUMINÁRIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: 1m; 14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 170x170mm 12W 800lm 4000K IRC>70  / REF. 7898566439197 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: SUSPENSO POR CABOS; 210x210mm 18W 1440lm 4000K IRC>80  / REF. 7898566438343

BRILIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: LUZ INDIRETA (INSTALAR NA LATERAL DAS VIGAS

METÁLICAS, VOLTADO PARA CIMA) 1m; 14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

ARANDELA LED SOBREPOR: 150x150X50mm 9W 592lm 3000K IRC>80  / REF. 7908124303492 BRILIA COR GRAFITE

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA: 212x110X65mm 8W 800lm 3000K IRC>80  / REF. 7908124303584 BRILIA

PERFIL LED SOBREPOR ALTA REPRODUÇÃO DE COR: INSTALADO NA LATERAL DOS ESPELHOS CAMARINS; 1m;

14W 1184lm 4000K IRC>90 / REF.7908124301856 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 210x210mm 18W 1440lm 4000K IRC>80  / REF. 7898566438343 BRILIA

PAINEL LED SOBREPOR: 1200x300mm 36W 3600lm 4000K IRC>80  / REF. 7908124302204 BRILIA

PERFIL LED LUMINÁRIA LINEA SOBREPOR GRAFITE ALTA REPRODUÇÃO DE COR: 1m; 28W 2365lm 4000K IRC>90 /

LUXION

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR BRANCO NEVE.

5
LAJE EXISTENTE COM PINTURA NA COR CINZA.

FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR CINZA.
6
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PLANTA PISO SUBSOLO

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

SOLEIRAS

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO. DIMENSÕES INDICADAS.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM BOCEL DE 2CM. DIMENSÕES INDICADAS.

7

RODAPÉS

RODAPÉ EXISTENTE EM GRANITINA.

RODAPÉ EXISTENTE EM MADEIRA.

RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 cm.

1

2

3

1

2

SOLEIRA EM CANTONEIRA DE PVC. COR PRETA.

3

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

PISO TÁTIL DE ALERTA EM INOX FRISADO.

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.

RODAPÉ EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.

4

RODAPÉ EM POLIESTIRENO. ACABAMENTO: PINTURA CINZA.

5
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PLANTA PISO TÉRREO

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

SOLEIRAS

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO. DIMENSÕES INDICADAS.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM BOCEL DE 2CM. DIMENSÕES INDICADAS.

7

RODAPÉS

RODAPÉ EXISTENTE EM GRANITINA.

RODAPÉ EXISTENTE EM MADEIRA.

RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 cm.

1

2

3

1

2

SOLEIRA EM CANTONEIRA DE PVC. COR PRETA.

3

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

PISO TÁTIL DE ALERTA EM INOX FRISADO.

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.

RODAPÉ EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.

4

RODAPÉ EM POLIESTIRENO. ACABAMENTO: PINTURA CINZA.

5
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PLANTA PISO MEZANINO

TABELA DE REVESTIMENTOSTABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40 cm.

3
PISO ELEVADO  60X60CM, COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO.

4

5

QUARTELADAS CONFECCIONADAS A PARTIR DO PISO EM MADEIRA EXISTENTE NO PALCO. ACABAMENTO FINAL:

LIXAMENTO E PINTURA. VER PROJETO ESTRUTURAL.

6

PISO EXISTENTE EM MADEIRA. RENOVAR ACABAMENTO: LIXAMENTO E PINTURA.

SOLEIRAS

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO. DIMENSÕES INDICADAS.

PISO EXISTENTE EM PLURIGOMA.

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM BOCEL DE 2CM. DIMENSÕES INDICADAS.

7

RODAPÉS

RODAPÉ EXISTENTE EM GRANITINA.

RODAPÉ EXISTENTE EM MADEIRA.

RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 cm.

1

2

3

1

2

SOLEIRA EM CANTONEIRA DE PVC. COR PRETA.

3

PISO EXISTENTE EM GRANITINA.

REVESTIMENTO DE CIMENTO QUEIMADO TECNOLÓGICO MONOLÍTICO POLIMÉRICO APLICADO SOBRE PISO

GRANITINA EXISTENTE. O PISO EXISTENTE DEVE SER TRATADO PARA PROMOVER ADERÊNCIA AO NOVO

REVESTIMENTO. ESSE, DEVE OBEDECER ÀS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DURANTE A APLICAÇÃO. REF:

NZ BRASIL TECNOCIMENTO DECORATIVO COR CONCRETO

9

8

RENOVAR REVESTIMENTO ESCADA EXTERNA: CHAPA XADREZ EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI

NA COR VERDE ORIGINAL DO PROJETO.

DEGRAU DA PLATEIA CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINEL WALL REVESTIDO EM PLURIGOMA.

10 PLACA CIMENTÍCIA (PRÓPRIO REVESTIMENTO DO PAINEL WALL ESTRUTURA PISO).

PISO TÁTIL DE ALERTA EM INOX FRISADO.

1

11
PISO EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.

RODAPÉ EXISTENTE EM GRANITINA A SER DEMOLIDO E RECONSTRUÍDO.

4

RODAPÉ EM POLIESTIRENO. ACABAMENTO: PINTURA CINZA.

5
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SANITÁRIOS SUBSOLO

TABELA DE REVESTIMENTOS

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40cm.

⃝ TETO

1
PAREDE COM PINTURA NA COR BRANCO FOSCO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO FOSCO.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

E1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50cm.

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA.

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA.

BACIA SANITÁRIA PARA PCD EM LOUÇA BRANCA.

E2

E4

E5

E3

DUCHA ELÉTRICA EQUIPADA COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL COM CONTROLE DE FLUXO ACESSÍVEL.
E6

BANCO ACESSÍVEL PARA BANHO.
E7

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES.

PINTURA NA COR CINZA.

J2
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

PLANTA BAIXA 

ESCALA 1/20

01

501

PLANTA DE PISO

ESCALA 1/20

02

501

CORTE AA 

ESCALA 1/20

03

501

CORTE BB

ESCALA 1/20

04

501

CORTE CC

ESCALA 1/20

05

501

CORTE DD 

ESCALA 1/20

06

501

CORTE EE

ESCALA 1/20

07

501

CORTE FF

ESCALA 1/20

08

501

E8

E9

BARRA DE APOIO EM "L".

BARRA DE APOIO RETA VERTICAL.

E10

BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL.

E11

BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM "U".

E12
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

P11
0,90 2,00

-

PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA PARTE INFERIOR

RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES.

PINTURA NA COR CINZA.

---

P12
0,85 1,80

-

PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

3

RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 cm.

RODAPÉS

1 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO.

SOLEIRAS

P14
0,90 2,00

-
PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

E13

ESPELHO.

E14

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PROFUNDIDADE 15cm.
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01

502

PLANTA DE PISO

ESCALA 1/20

02
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CORTE AA

ESCALA 1/20

03

502

CORTE BB

ESCALA 1/20

04

502
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ESCALA 1/20
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502
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ESCALA 1/20
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502
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TABELA DE REVESTIMENTOS

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40cm.

⃝ TETO

1
PAREDE COM PINTURA NA COR BRANCO FOSCO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO FOSCO.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

E1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50cm.

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA.

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA.

BACIA SANITÁRIA PARA PCD EM LOUÇA BRANCA.

E2

E4

E5

E3

DUCHA ELÉTRICA EQUIPADA COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL COM CONTROLE DE FLUXO ACESSÍVEL.
E6

BANCO ACESSÍVEL PARA BANHO.
E7

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.
L A P DESCRIÇÃO

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES.

PINTURA NA COR CINZA.

J2
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

E8

E9

BARRA DE APOIO EM "L".

BARRA DE APOIO RETA VERTICAL.

E10

BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL.

E11

BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM "U".

E12
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

P11
0,90 2,00

-

PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA PARTE INFERIOR

RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES.

PINTURA NA COR CINZA.

---

P12
0,85 1,80

-

PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

3

RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 cm.

RODAPÉS

1 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO.

SOLEIRAS

P14
0,90 2,00

-
PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

E13

ESPELHO.

E14

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PROFUNDIDADE 15cm.
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SANITÁRIOS MEZANINO

PLANTA BAIXA 

ESCALA 1/20

01

503

PLANTA DE PISO

ESCALA 1/20

02

503

CORTE AA

ESCALA 1/20

03

503

CORTE BB

ESCALA 1/20

04

503

CORTE CC

ESCALA 1/20

05

503

CORTE DD

ESCALA 1/20
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ESCALA 1/20
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TABELA DE REVESTIMENTOS

 PAREDE

2 PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm.

 □ PISO

2
GRANITO CINZA ANDORINHA 40x40cm.

⃝ TETO

1
PAREDE COM PINTURA NA COR BRANCO FOSCO.

2
FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA NA COR BRANCO FOSCO.

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

E1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50cm.

LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA.

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA.

BACIA SANITÁRIA PARA PCD EM LOUÇA BRANCA.

E2

E4

E5

E3

DUCHA ELÉTRICA EQUIPADA COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL COM CONTROLE DE FLUXO ACESSÍVEL.
E6

BANCO ACESSÍVEL PARA BANHO.
E7

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.

L A P DESCRIÇÃO

P2
0,85 2,10

-

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES.

PINTURA NA COR CINZA.

J2
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

E8

E9

BARRA DE APOIO EM "L".

BARRA DE APOIO RETA VERTICAL.

E10

BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL.

E11

BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM "U".

E12
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA.

P11
0,90 2,00

-

PORTA DE ABRIR, EM MADEIRA, COM PUXADOR HORIZONTAL E REVESTIMENTO NA PARTE INFERIOR

RESISTENTE A IMPACTO H=40cm. MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS PORTAS EXISTENTES.

PINTURA NA COR CINZA.

---

P12
0,85 1,80

-

PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM MDF MELAMINA COR BRANCO.

3

RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 cm.

RODAPÉS

1 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO.

SOLEIRAS

P14
0,90 2,00

-
PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

E13

ESPELHO.

E14

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PROFUNDIDADE 15cm.
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DETALHES GRANITOS

SANITÁRIOS TÉRREO - PLANTA BAIXA 

ESCALA 1/20

01

504

SANITÁRIOS MEZANINO - PLANTA BAIXA 

ESCALA 1/20

02

504

DG01 - VISTA LATERAL

ESCALA 1/20

03

504

DG02 - VISTA LATERAL

ESCALA 1/20

04

504

DG03 - VISTA LATERAL

ESCALA 1/20
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504

DG04 - VISTA LATERAL

ESCALA 1/20

06

504

DG05 - VISTA LATERAL

ESCALA 1/20

07

504

QUADRO DE DIVISÓRIAS

CÓD.

L A DESCRIÇÃO

DG01
1,30 1,90

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM

QUANTIDADE

3

DG02
1,27 1,90

2

DG03
0,20 1,90

2

DG04
1,50 1,90

2

DG05
0,15 1,90

2

BG01 - VISTA FRONTAL

ESCALA 1/20
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504

BG01 - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/20

10

504

BG01 - CORTE

ESCALA 1/20

09

504

BG04 - VISTA FRONTAL

ESCALA 1/20

11

504

BG04 - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/20
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504

BG04 - CORTE
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12

504

BG02 - VISTA FRONTAL

ESCALA 1/20

14

504

BG02 - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/20
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504

BG02 - CORTE

ESCALA 1/20

15

504

BG03 - VISTA FRONTAL

ESCALA 1/20

17

504

BG03 - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/20

19

504

BG03 - CORTE

ESCALA 1/20

18

504

QUADRO DE BANCADAS

CÓD.
C P DESCRIÇÃO

BG01
1,15 0,60

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5CM, APOIADA SOBRE MÃOS

FRANCESAS, COM FURO PARA INSTALAÇÃO DE CUBA E TORNEIRA. FRONTISPÍCIO EM

GRANITO CINZA ANDORINHA, ALTURA 20CM, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO COM ARGAMASSA

COLANTE TIPO AC III. RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ALTURA 20CM,

ESPESSURA 2,5CM, BORDA SUPERIOR BOLEADA.

QUANTIDADE

1

BG02
2,71 0,60

1

BG03
2,71 0,60

1

BG04
1,25 0,60

2

PG01 - VISTA FRONTAL

ESCALA 1/20

19

504

PG01 - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/20

20

504

PG02 - VISTA FRONTAL

ESCALA 1/20

21

504

PG02 - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/20

22

504

QUADRO DE PRATELEIRAS

CÓD.

C P DESCRIÇÃO

PG01
0,90 0,15

PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5CM, BORDAS BOLEADAS ,

FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III

QUANTIDADE

3

PG02
1,00 0,15

4
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PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
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- - -
ESQUADRIA EXISTENTE. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

J2

QUANTIDADE

02

P13
0,90 2,45

-

P14
0,90 2,00

-

04

01

03

4,24 2,00

01

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
04

PORTA  DE ABRIR, EM MADEIRA, COM MARCO METÁLICO NO MESMO PADRÃO DAS

PORTAS EXISTENTES. PINTURA NA COR CINZA.

01

02

01

PORTA CORTA-FOGO, COM UMA FOLHA DE ABRIR 110x205cm, COM BARRA

ANTIPÂNICO E DOIS FECHAMENTOS LATERAIS FIXOS. PINTURA NA COR CINZA.

01

05

07

01

02

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

PORTA EXISTENTE. REFAZER PINTURA NA COR CINZA.

01

-

P15
2,45 2,10

- 01

PORTA DE VIDRO EXISTENTE.

P16
1,20 2,00

- 01

P17
1,63 2,10

- 02

PORTA CORTA-FOGO COM UMA FOLHA E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.

PORTA CORTA-FOGO COM DUAS FOLHAS E BARRA ANTIPÂNICO. PINTURA NA COR CINZA.
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ADESIVO DE PISO 150 X 120 CM,

PARA ÁREA DE CADEIRANTE

(INTERNO EM VINIL ESPECIAL.

SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA

ADESIVO DE PISO 150 X 120 CM,

PARA ÁREA DE CADEIRANTE

(INTERNO EM VINIL ESPECIAL.
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ESTRUTURA METÁLICA.

ESTRUTURA PISO:

PAINEL WALL e=23MM.

REVESTIMENTO: PISO

PLURIGOMA.

AMORTECEDOR DE

IMPACTOS NO PISO:

MATERIAL RESILIENTE
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FIXAÇÃO EM BARRA CHATA

E=3MM, CHUMBADO EM

ALVENARIA

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.
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CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE

FIXAÇÃO EM BARRA CHATA

E=3MM, CHUMBADO EM

ALVENARIA

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.

SUSTENTAÇÃO: FIXAÇÃO

NA PAREDE EXISTENTE.

ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.
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ELETROSTÁTICA COR CINZA.

SUSTENTAÇÃO CORRIMÃO DUPLO:
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GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM BARRA

CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA

QUADRICULADA (TELA EXPANDIDA MALHA 5x10) COM MOLDURA EM

BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR CINZA - ALTURA TOTAL 1,10M DO PISO ACABADO.

CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE FIXAÇÃO

EM BARRA CHATA E=3MM, SOLDADO

EM MONTANTES VERTICAIS DE

GUARDA CORPO. ACABAMENTO: EM

PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA.

ESCADA  EXISTENTE.

SUSTENTAÇÃO CORRIMÃO DUPLO:

FIXAÇÃO NO GUARDA-CORPO.

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.
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CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE

FIXAÇÃO EM BARRA CHATA

E=3MM, CHUMBADO EM

ALVENARIA

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.
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SUSTENTAÇÃO CORRIMÃO DUPLO:

FIXAÇÃO NO GUARDA-CORPO.

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.

CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE FIXAÇÃO

EM BARRA CHATA E=3MM, SOLDADO

EM MONTANTES VERTICAIS DE

GUARDA CORPO. ACABAMENTO: EM

PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA.

GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM BARRA

CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA

QUADRICULADA (TELA EXPANDIDA MALHA 5x10) COM MOLDURA EM

BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR CINZA - ALTURA TOTAL 1,10M DO PISO ACABADO.
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EM MONTANTES VERTICAIS DE

GUARDA CORPO. ACABAMENTO: EM

PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA.

GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM BARRA

CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA

QUADRICULADA (TELA EXPANDIDA MALHA 5x10) COM MOLDURA EM

BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
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CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA
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BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
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SUSTENTAÇÃO: FIXAÇÃO

NA PAREDE EXISTENTE.

ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.

CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE

FIXAÇÃO EM BARRA CHATA

E=3MM, CHUMBADO EM

ALVENARIA

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.
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GUARDA-CORPOS TÉRREO

ESCADA TÉRREO | PLANTA 

ESCALA 1/20

01

608

ESCADA  TÉRREO - MEZANINO |  CORTE AA

ESCALA 1/20

03

608

ESCADA  TÉRREO - MEZANINO |  CORTE BB

ESCALA 1/20

04

608

ESCADA  TÉRREO - MEZANINO |  CORTE CC

ESCALA 1/20

05

608

ESCADA  TÉRREO - MEZANINO |  CORTE DD

ESCALA 1/20

06

608

ESCADA  TÉRREO - MEZANINO |  CORTE EE

ESCALA 1/20

07

608

ESCADA MEZANINO | PLANTA 

ESCALA 1/20

02

608

ESCADA  TÉRREO - MEZANINO |  CORTE FF

ESCALA 1/20

08

608
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ESCADA  EXISTENTE.

+2,70

1
,
1
0

0
,
1
0

0,00

GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM BARRA

CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA

QUADRICULADA (TELA EXPANDIDA MALHA 5x10) COM MOLDURA EM

BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR CINZA - ALTURA TOTAL 1,10M DO PISO ACABADO.

SUSTENTAÇÃO CORRIMÃO DUPLO:

FIXAÇÃO NO GUARDA-CORPO.

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.

CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE FIXAÇÃO

EM BARRA CHATA E=3MM, SOLDADO

EM MONTANTES VERTICAIS DE

GUARDA CORPO. ACABAMENTO: EM

PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA.

GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM BARRA

CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA

QUADRICULADA (TELA EXPANDIDA MALHA 5x10) COM MOLDURA EM

BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR CINZA - ALTURA TOTAL 1,10M DO PISO ACABADO.
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ESCADA  EXISTENTE.ESCADA  EXISTENTE.

ESCADA  EXISTENTE.

SUSTENTAÇÃO CORRIMÃO DUPLO:

FIXAÇÃO NO GUARDA-CORPO.

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.

CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE FIXAÇÃO

EM BARRA CHATA E=3MM, SOLDADO

EM MONTANTES VERTICAIS DE

GUARDA CORPO. ACABAMENTO: EM

PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA.

GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM BARRA

CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA

QUADRICULADA (TELA EXPANDIDA MALHA 5x10) COM MOLDURA EM

BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR CINZA - ALTURA TOTAL 1,10M DO PISO ACABADO.

SUSTENTAÇÃO CORRIMÃO DUPLO:

FIXAÇÃO NO GUARDA-CORPO.

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.

CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE FIXAÇÃO

EM BARRA CHATA E=3MM, SOLDADO

EM MONTANTES VERTICAIS DE

GUARDA CORPO. ACABAMENTO: EM

PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA.

GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM BARRA

CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA

QUADRICULADA (TELA EXPANDIDA MALHA 5x10) COM MOLDURA EM

BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR CINZA - ALTURA TOTAL 1,10M DO PISO ACABADO.

GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO, MONTANTES VERTICAIS EM BARRA

CHATA, FECHAMENTO DE GUARDA CORPO EM TELA ARTÍSTICA

QUADRICULADA (TELA EXPANDIDA MALHA 5x10) COM MOLDURA EM

BAGUETES METÁLICOS- ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA

COR CINZA - ALTURA TOTAL 1,10M DO PISO ACABADO.

CORRIMÃO DUPLO: EM ALUMÍNIO

DIÂMETRO 1 1/2'' , HASTE DE FIXAÇÃO

EM BARRA CHATA E=3MM, SOLDADO

EM MONTANTES VERTICAIS DE

GUARDA CORPO. ACABAMENTO: EM

PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA.

SUSTENTAÇÃO CORRIMÃO DUPLO:

FIXAÇÃO NO GUARDA-CORPO.

ACABAMENTO: EM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR CINZA.
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ESCALA 1/20
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ESCADA ACESSO MEZANINO | CORTE AA

ESCALA 1/20
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TERMO-ACUSTICO:

LÃ DE ROCHA e = 50MM.

FORRO GESSO

ACARTONADO: CHAPA

RF e = 12,5 MM.

CABOS SUSTENTAÇÃO

ESTRUTURA FORRO

GESSO ACARTONADO.

ESTRUTURA FORRO

GESSO ACARTONADO.

0,03

ILUMINAÇÃO: PERFIL

LED LUMINÁRIA LINEA

SOBREPOR GRAFITE

ALTA REPRODUÇÃO DE

COR: 1m; 28W 2365lm

4000K IRC>90 / LUXION

AFASTAMENTO FORRO

PARA ENCAIXE

ILUMINAÇÃO: LARGURA

= 25 MM.

FORRO EM VISTA.

CABOS SUSTENTAÇÃO

ESTRUTURA FORRO

GESSO ACARTONADO.

ESTRUTURA FORRO

GESSO ACARTONADO.

CAIXA DE PASSAGEM
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EXECUTADA EM GESSO
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LÃ DE ROCHA e = 50MM.
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CABOS SUSTENTAÇÃO

ESTRUTURA FORRO

GESSO ACARTONADO.

ESTRUTURA FORRO

GESSO ACARTONADO.

ILUMINAÇÃO: PERFIL

LED EM VISTA.
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DETALHES FORRO TEATRO

CORTE AA | INDICAÇÃO DETALHES

ESCALA 1/100

01

610

CORTE BB | INDICAÇÃO DETALHES

ESCALA 1/100

02

610

DET. 1 | ENCONTRO FORRO - VEDAÇÕES VERTICAIS

ESCALA 1/5

03
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DET. 2 | ENCONTRO FORRO - FORRO (POSITIVO)

ESCALA 1/5

04

610

DET. 3 | ENCONTRO FORRO - FORRO (NEGATIVO)

ESCALA 1/5
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610


