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ENG. GUILHERME GOMES

00 Emissão Inicial 12/JUN/2019Jéssica Soares

OBSERVAÇÕES:

1. A tubulação será em PVC soldável Ø 25 mm, exceto quando especificado de

modo diferente.

2. Os tubos aparentes serão fixados à base por meio de abraçaderias metálicas do

tipo copo, de diâmetro equivalente.

2.1. A fixação de tubos horizontais distantes das mesas das vigas será conforme

o detalhe 1.

3. A derivação da rede hidráulica será por meio de tê 60 mm e duas luvas de correr

60 mm.

3.1. Será realizado um corte na tubulação para inserir o tê 60 mm;

3.2. As luvas de correr serão passadas para vedar a ligação da tubulação

existente com a nova, e em seguida serão fixadas à base por meio de

abraçadeiras metálicas do tipo ômega Ø 2";

4. Os pontos de água terão as seguintes alturas em relação ao piso acabado:

4.1. Torneira de cozinha - 110 cm;

4.2. Torneira de Uso Geral (Laboratórios) - 110 cm.

5. As Válvulas e Registros terão as seguintes alturas em relação ao piso acabado:

5.1. Registro de Gaveta - 180 cm (exceto quando cotado de modo diferente).
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OBSERVAÇÕES:

1. A tubulação será em PVC soldável Ø 25 mm, exceto quando especificado de

modo diferente.

2. Os tubos aparentes serão fixados à base por meio de abraçaderias metálicas do

tipo copo, de diâmetro equivalente.

2.1. A fixação de tubos horizontais distantes das mesas das vigas será conforme

o detalhe 1.

3. A derivação da rede hidráulica será por meio de tê 60 mm e duas luvas de correr

60 mm.

3.1. Será realizado um corte na tubulação para inserir o tê 60 mm;

3.2. As luvas de correr serão passadas para vedar a ligação da tubulação

existente com a nova, e em seguida serão fixadas à base por meio de

abraçadeiras metálicas do tipo ômega Ø 2";

4. Os pontos de água terão as seguintes alturas em relação ao piso acabado:

4.1. Torneira de cozinha - 110 cm;

4.2. Torneira de Uso Geral (Laboratórios) - 110 cm.

5. As Válvulas e Registros terão as seguintes alturas em relação ao piso acabado:

5.1. Registro de Gaveta - 180 cm (exceto quando cotado de modo diferente).
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